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"X"

STUDZ. D-800 h=600mm

NA POMPĘ ZANURZENIOWĄ

NP. KP-150 A1 F-MY GRUNDFOS

STUDZ. SCHŁADZAJĄCA

D-800 H=0,5m

MODUŁ DO DEZYNFEKCJI  WODY

OXIPERM PRO FIRMY GRUNDFOS

URZĄDZENIE PRZEPOMPOWUJĄCE

Z KRATKA WYM. ZAGŁ. 500x400x400

N=300W

URZĄDZENIE PRZEPOMPOWUJĄCE

Z KRATKĄ WYM. ZAGŁ. 500x400x400

N=300W

PODŁĄCZYĆ WG. RYSUNKU WK10 I 

SCHEMATU ZAŁĄCZONEGO W OPISIE

PRZEWODY WODNE W

POM. WĘZŁA CIEPLNEGO

PROWADZIĆ WG., PROJ. WĘZŁA

NONTOWAĆ NA STELAŻU

WĘZEŁ CIEPLNY

TYP OCD 162-10-P/G
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Dylatacja 2cm

TYMCZASOWE 

izolacja p/wilg SUPERFLEX 10 gr 0,6cm

izolacja termiczna STYRODUR gr 5cm

ZAMUROWANIE OTWORU
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Istniejaca instalacja wody ciepłej

i cyrkulacji z pawilonu VIII

Istniejacy wodomierz

i zawór antyskażeniowy EA

Istniejace piony wody i

kanalizacji do demontażu

Istniejace piony wody i

kanalizacji do demontażu
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Hp25
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Istniejace przyłącze wody

Istniejacy pion KS
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PROJEKTOWAŁ

FAZA PROJEKTU

BRANŻA

NAZWA RYSUNKU

REW.- DATA

07.2018r.

SKALA

NR RYSUNKU

UPRAWNIENIA

MAZ/0581/PBS/17
w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych

i kanalizacyjnych bez ograniczeń

 

SPRAWDZIŁ UPRAWNIENIA

ul. Pabianicka 26A/5,  04-219 Warszawa,

tel.: (22) 378-12-89, 

Wykonanie projektu budowlanego,

wykonawczego modernizacji przebudowy

sieci kanalizacyjnej wraz z niezbędnymi

podłączeniami- Pawilon IV, V, VI, VII, VII, VIII,

Patio, dokumentację przetargową, oraz

uzyskanie stosownych zezwoleń na terenie

Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała

Masztaka Sp. z o.o.   przy ul. Grenadierów

51/59 w Warszawie, dzielnica Praga Południe,

Nr dz. ew. 75/2, 75/1, obręb 3-05-2

TEMAT

Szpital Grochowski

im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.

ul.Grenadierów 51/59

04-073 Warszawa

INWESTOR

mgr inż. Paweł Budziak MAZ/0411/POOS/09
w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych

i kanalizacyjnych

1:100

PWK-02.2

PLAN SYTUACYJNY

DEMONTAŻE

SANITARNA


