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SPOSÓB UŁOŻENIA RUR Z PVC PRZY ZAGŁĘBIENIU
OD 1.0 DO 6.0 m. PRZEKRÓJ POPRZECZNY.

WYKOP
SZALOWANY

ZASYPKA

WYPEŁNIENIE
PIASKIEM
NAD RURĘ
PVC

WYPEŁNIENIE
PIASKIEM
WOKÓŁ RURY
PODSYPKA
Z PIASKU
WARSTWA
FILTRACYJNA

UWAGA: PIASEK NALEŻY ZAGĘSZCZAĆ WIBRATOREM
               PŁYTOWYM (50 - 100 KG) O ROZDZIELNEJ PŁYCIE
               WIBRACYJNEJ DO JEDNOCZESNEGO ZAGĘSZCZENIA
               PO OBU STRONACH KANAŁU DO 80%

10

BETON PODŁOŻA
B 7.5

DNO STUDZIENKI
BETON B 15

BETON KINETY

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA TULEJE WINNY BYĆ UMIESZCZONE NA RURZE
PRZED ICH ZABETONOWANIEM Z UWAGI NA ZAPOBIEŻENIE DEFORMACJI.

SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA PRZEWODU Z RUR PVC
ZE STUDZIENKĄ Z KRĘGÓW BETONOWYCH

PROJEKTOWAŁ

FAZA PROJEKTU

BRANŻA

NAZWA RYSUNKU

REW.- DATA

07.2018r.

SKALA

NR RYSUNKU

UPRAWNIENIA

MAZ/0581/PBS/17
w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych

i kanalizacyjnych bez ograniczeń

 

SPRAWDZIŁ UPRAWNIENIA

ul. Pabianicka 26A/5,  04-219 Warszawa,

tel.: (22) 378-12-89, 

Wykonanie projektu budowlanego,

wykonawczego modernizacji przebudowy

sieci kanalizacyjnej wraz z niezbędnymi

podłączeniami- Pawilon IV, V, VI, VII, VII, VIII,

Patio, dokumentację przetargową, oraz

uzyskanie stosownych zezwoleń na terenie

Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała

Masztaka Sp. z o.o.   przy ul. Grenadierów

51/59 w Warszawie, dzielnica Praga Południe,

Nr dz. ew. 75/2, 75/1, obręb 3-05-2

TEMAT

Szpital Grochowski

im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.

ul.Grenadierów 51/59

04-073 Warszawa

INWESTOR

mgr inż. Paweł Budziak MAZ/0411/POOS/09
w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych

i kanalizacyjnych

1:100

PWK-03

PROFIL PODŁUŻNY

PRZYŁĄCZY CZ.1

SANITARNA


